INFORME VERIFICACIÓN INICIAL PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ALTA TENSIÓN

	Nº referencia informe
	CS-01/20
	Fecha:
	20/07/2020



La verificación se ha efectuado conforme a lo indicado en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-RAT 23 VERIFICACIONES E INSPECCIONES del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

· DATOS DEL PROYECTO:
	Titular
	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SAU

	CIF
	A95075578

	Emplazamiento
	

	Termino municipal
	

	Provincia
	CASTELLON

	Expediente administrativo
	ATASCT/    /  /12

	Técnico redactor
	

	Director de Obra
	

	Empresa instaladora
	

	CIF
	



· TIPO DE INSTALACIÓN:
	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
	
	

	SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN
	
	

	OTROS
	X
	CENTRO DE SECCIONAMIENTO INDEPENDIENTE



· TENSIÓN DE SERVICIO: 20 kV

· VERIFICACIONES EFECTUADAS:
	 
	VERIFICACIÓN
	OBSERVACIONES

	X
	Medida de tensiones de paso y contacto
	Correcto

	X
	Verificación de distancias de aislamiento en aire entre partes en tensión y entre estas y tierra
	Correcto

	
	Verificación del estado del aislamiento (>220 Kv)
	No procede

	X
	Verificación visual y ensayos funcionales
	Correcto

	
	Pruebas funcionales de los relés y enclavamientos
	No procede

	X
	Comprobación existencia unifilar y manual de operación
	Correcto



Onda, a 20 de Julio de 2020
	POR LA EMPRESA EJECUTORA
	Vº Bº DIRECTOR DE OBRA

	
	

	INSTALACIONES GARCÍA S.L.
	PEDRO GARCÍA GARCÍA

	CIF o NIF
	NIF
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INFORME VERIFICACIÓN INICIAL PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO  DE INSTALACIÓN DE ALTA TENSIÓN    

Nº referencia informe  CS - 01/20  Fecha:  20/07/2020  

  La verificación se ha efectuado conforme a lo indicado en la Instrucción Técnica  Complementaria  ITC - RAT 23 VERIFICACIONES E INSPECCIONES del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que  se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones  eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnic as Complementarias ITC - RAT 01 a 23.        DATOS DEL PROYECTO:  

Titular  I - DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SAU  

CIF  A95075578  

Emplazamiento   

Termino municipal   

Provincia  CASTELLON  

Expediente administrativo  ATASCT/     /    /12  

Técnico redactor   

Director de Obra   

Empresa instaladora   

CIF   

     TIPO DE INSTALACIÓN:  

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN    

SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN    

OTROS  X  CENTRO DE SECCIONAMIENTO INDEPENDIENTE  

     TENSIÓN DE SERVICIO:  20   kV        VERIFICACIONES EFECTUADAS:  

   VERIFICACIÓN  OBSERVACIONES  

X  Medida de tensiones de paso y contacto  Correcto  

X  Verificación de distancias de aislamiento en aire  entre partes en tensión y entre estas y tierra  Correcto  

 Verificación del estado del aislamiento (>220 Kv)  No procede  

X  Verificación visual y ensayos funcionales  Correcto  

 Pruebas funcionales de los relé s y enclavamientos  No procede  

X  Comprobación existencia unifilar y manual  de operación  Correcto  

  Onda , a  20   de  Julio   de  2020  

POR LA EMPRESA EJECUTORA  Vº Bº   DIRECTOR DE   OBRA  

  

INSTALACIONES GARCÍA S.L.  PEDRO GARCÍA GARCÍA  

CIF o NIF  NIF  

 

